
 

質  疑  回 答  書 

 

Ｎｏ．１ 

 

下記の入札に関し、質疑がありましたので回答致します。 

 

工 事 名 国保中央病院設備改修工事 

工事場所 奈良県磯城郡田原本町宮古４０４－１ 

№ 質  疑  内  容 回  答  内  容 

1 ドレン配管の洗浄で使用する薬剤は中性

又はアルカリ性を使用しますか？ 

高圧洗浄を想定して下さい。 

2 ドレン配管は図面指示通りすべて VPと考

えて宜しいですか？又配管径もご指示下

さい。 

竣工図では VP 表記ですが、現地確認をお

願い致します。 

管径は竣工図（別紙）を参照下さい。 

 

3 ドレン配管の洗浄は脚立作業と考えて宜

しいですか？天井の高さもご指示下さ

い。 

脚立作業不可。お立ち台使用してくださ

い。狭い場所については協議の上使用。 

天井高さは CH=2500 として下さい。 

4 高圧ケーブルの納期が半年以上掛ります

が工期延長可能でしょうか？又施工にあ

たり停電は可能ですか？ 

原則として令和７年１０月１６日から令

和７年１１月１５日の間としますが、当

組合が認めた場合に限り、工事期間であ

る令和８年２月２８日までの間であれ

ば、可能とします。 

ただし、施工については自家発電系統の

み止め停電は不可とします。施工前に非

常用回路接続系統を確認、周知の上作業

を行って下さい。 

また、令和７年１０月１６日から令和７

年１１月１５日の間に全館停電を伴う電

気設備の年次点検を予定しているため、

年次点検と日程調整が可能であれば、停

電時の作業が可能となります。 



 

5 

 

 

A-05 の下地調整のアルミプレートｔ-3.0

とありますが、ｔ-0.3 と考えて良いでし

ょうか？若しくは参考品番ご指示下さ

い。 

ｔ-0.3 を正として下さい。 

6 敷地内にゴミ箱の設置は可能でしょう

か？ 

可能であるが具体的な場所、広さ等につ

いては当組合と協議のうえ設置して下さ

い。 

7 自動火災報知設備のメーカーはパナソニ

ック限定でしょうか？ 

既存がパナソニックであるため、残置部

分との互換性を考慮しメーカー選定して

下さい。 

8 自動火災報知器及び防排煙制御設備の交

換時は未警戒になります。予定日数で約 1

週間になります。宜しいでしょうか？ 

更新工事中の未警戒区域への措置につい

ては特に規定はなく、未警戒時間につい

ても制限はないが速やかに作業を行って

下さい。 

9 ガス漏れ火災警報器は現状電源が繋がっ

てなく未使用です。図面指示の通りで宜

しいでしょうか？ 

図面通りとして下さい。 

10 既設の警報回路が 32 回路ありますが、図

面とは相違があります。図面を正として

考えても良いですか？ 

図面に記載のない警報盤は工事対象外と

考えて下さい。 

11 同様に既設防排煙連動操作盤の回路数も

図面と相違がありますが図面が正と考え

ても良いですか？ 

現地防排煙連動操作盤の回路数に合わせ

て更新して下さい。 

12 図面番号 E-07の 9-B通りに記載されてい

ます機器収納箱は表示灯の交換と考えて

も良いですか？ 

表示灯の更新のみとして下さい。 

13 非常放送設備の既設アンプが 2014年製で

すが図面の通り交換で宜しいでしょう

か？ 

図面通りとして下さい。 

 

13 非常放送設備のメーカーは JVC ケンウッ

ド限定でしょうか？ 

既存が JVC ケンウッドであるため、残置

部分との互換性を考慮しメーカー選定し

て下さい。 

14 2 階事務所の非常リモコンは交換でしょ

うか？ 

交換として下さい。 



 

 

15 非常リモコンの設置は 1 台で良いです

か？ 

1台として下さい。 

16 リモートマイクロホンの設置場所はカル

テ室で良いですか？これは交換でしょう

か？ 

交換として下さい。 

17 A-03 内装工事改修にて、不燃積層石膏ﾎﾞ

ｰﾄﾞ及びｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板の項目に⦿印があり

ますが、施工箇所・施工範囲・数量等御指

示下さい。 

内装工事は不要として下さい。 

18 指定仮設は無いと考えて宜しいでしょう

か。御指示下さい。 

ガードマンを屋上への荷揚げや、撤去資

材等の搬出時に当組合と協議のうえ適宜

配置して下さい。 

19 仮設水道・電気は借用できますか。 

又、借用できる場合は、有償でしょうか。

御指示下さい。 

使用可とし無償とします。 

20 

 

作業の出入りの経路を御指示下さい。 基本は屋外階段としますが、ＥＶでの搬

出入を必要とする場合は当組合と協議し

安全性を確保して下さい。 

21 工事事務所及び、作業員用の駐車ｽﾍﾟｰｽは

借用できますか。借用できる場合、借用範

囲を御指示下さい。 

正面駐車場の南東端を想定して下さい。

具体的なスペースについては当組合と協

議のうえ設置・確保して下さい。 

22 屋上防水工事において、荷揚げ・荷降ろし

用のﾚｯｶｰ等駐車ｽﾍﾟｰｽを御指示下さい。

(図面等で範囲等御指示をお願いします) 

病院本館東側の避難用スベリ台付近を想

定して下さい。 

病院利用者の安全性の確保に努めてくだ

さい。 

23 

 

仝上作業時間を御指示下さい。 第２・第４土曜日、日曜日、祝日を原則と

し、作業時間については当組合と協議の

うえ行って下さい。 


